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Innehall
Utlatande, testprotokoll ytskikt

Utlatande avseende test/prov protokoll ytskikt

Detta utlatande sammanfattar erhalina protokoll i avseende att utréna
huruvida det prov som utférts harmoniserar med EU standard. Den standard
som hanvisats till vid testernas genomférande ar EN1634-1:2008.

Erhalina underlag

1 Chiltern International Fire Ltd
Test report Chilt/RF/07175
2 Efectis Netherland; The european experts in fire safety

Report no. 2013-Efectis-R0392

De produkter som avses och som ingatt i testerna ar féljande:
HW-01 samt HW-02

Utférande av utredningen

Genomgang och dverséttning av erhalina protokoll. Tydlig jamférelse med
tidigare tester i samma omfattning som utférts via SP.

Utredning éver vad som anges i standard, vilken hanvisats till i samtliga
underlag.

Utlatande

De testrapporter/protokoll som redovisats, som ocksa éversatts och
granskats, éverensstammer val med standard som &r Europa
harmoniserande. Standard EN1634-1:2008 ar allmant gallande och ska
anvandas vid genomférandet av liknande tester. De tester som genomférts
pavisar val ytskiktets brandmotstand. Dérrblad med motsvarande ytskikt
applicerat klassas som EI30.

Alingsas 2013-11-05—)
FireTechEnginefﬂng AB/

Ola Pérsson, Brandingenjor



